POWIATOWA STACJA SANITARNO — EPIDEMIOLOGICZNA W MIEDZYRZECZU

66-300 Miedzyrzecz, ul. Os. Centrum 16

tel. 95 741 22 27, 95 741 22 28, fax 95 741 27 87
e-mail: pssemiedzyrzecz@wsse.gorzow.pl
WWW: Www.wsse.gorzow.pl/pssemiedzyrzecz
NIP: 596-10-51-461

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIEDZYRZECZU

Miedzyrzecz, dnia 17 marca 2017 r.
NS.HK.431.21.2017

WOKAMID

Sp. z 0. 0.

ul. Dworcowa 8

66 - 340 Przytoczna

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miedzyrzeczu w zalaczeniu przesyla
sprawozdania z badan probek wody pobranych w dniu 13.03.2017 r. w ramach prowadzonego
monitoringu jako$ci wody z wodociagéw publicznych: Przytoczna (SUW), Chelmsko (SUW),
Twierdzielewo (SUW), Rokitno (SUW) oraz Krasne Dhusko (SUW) - woda spetnia wymagania
w zakresie badanych parametréw okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. 22015 r. poz. 1989).

zalgezniki:
1. Sprawozdanie z badan Nr DL.OBS.9051.00598.2017 z dnia 16.03.2017r.
2. Sprawozdanie z badan Nr DL.OBS.9051.00599.2017 z dnia 16.03.2017 r.
3. Sprawozdanie z badan Nr DL.OBS.9051.00600.2017 z dnia 16.03.2017 r.
4. Sprawozdanie z badan Nr DL.OBS.9051.00601.2017 z dnia 16.03.2017 r.
5. Sprawozdanie z badan Nr DL.OBS.9051.00602.2017 z dnia 16.03.2017 r.

Otrzymuje:
1. WOKAMID Sp. z 0.0.
ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna
2. HK a/a

mgr inz. Jerzy Pasniewski
KIEROWNIK ODDZIALU
NADZORESANITARNEGO
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Dziat Laboratoryjny SPRAWOZDANIE z BADAN PO-5.10-01/F3
Oddziat Badan Data wydania: 19.10.2016
Srodowiskowych
Nr: DL.0BS.9051.00598.2017 Data: 2017.03.16
Nazwa klienta Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemialgiczna w Miedzyrzeczu
Adres klienta ul. Osiedle Centrum 16 66-300 Migdzyrzecz
ldentyfikacja kod prébkifprébek 00598.2017
prébki/prébek
obiekt badania woda
miejsce pobrania Wodociag publiczny (P}
prébki/prébek Przytoczna - wpds, Stacja Uzdatniania Wody - Przytoczna
Opis, stan prébki/prébek przyjstych do badan bez zastrzezen
Préhki pracawnik PSSE w Migdzyrzeczu | Nr protokotu pobrania/przekazania: Nr zlecenia/umowy:
pobrat/dostarczyl: 32/Nf2017
Pata pobrania/dostarczenia 2017.03.13/ 2017.03.13
Metoda pobrania prébki PN-EN IS0 19458:2007.PN-EN IS0 5667 - 1:2008,PN-EN ISO 5667 - 3:2013,PN-IS0 5667 - 14:2016-11,PN-ISO
5667 - 5:2003
Badanie zakonczono dnla 2017.03.14

Wyniki badan

Lp.
£ Lo O— A
1. |Liczba bakterii Escherichia coli w 100 |PN-EN |SO 9308-1;: 2014-12 jtk 0 0
mil wody
2, | Liczba bakterii grupy coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk 0 0
waody
Parametry chemiczne . . Gl L I
3. [Amonowy jon [PN-15C 7150-1:2002
Parametry fizyczne . ool sl : i ot
4. | Barwa(Pt) PN-EN ISO 7887:2012 my/l akceptowalna -
5. | Metnosc PN-EN I1SQ 7027:2003 NTU 0,32 + 0,01 1,0
6. [pH PN-EN SO 10523:2012 pH 7,.3+0,2 6,5-8.5
7. | Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa w | PN-EN 27888:1999 HS/cm 917 £ 21 2500
temp.25°C
8. | Smak PB-0B5-01 wydanie 3 z dnia - akceptowalny -
28.07.2015r.
9. [ zapach PB-OBS-01 wyd.3 z dnia - akceptowainy -
28.07.2015r.

** Rozparzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz.1989)

= - niepewnps¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci okote 95% i wspblczynniku rozszerzenia k=2,
w przypadku prébek pobranych przez laboratorium WSSE niepewnof¢ rozszerzona wyniku zawlera skladowq dotyczacy pobierania prébek

Wartos¢ podana przy znaku <" oznacza, 2e wynik miedci sie ponizej zakresu roboczego metody

WSSE Gorzdw WIkp, Nr: DL.OB%.9051.00558.2017 Strona 1z 2
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Dziat Laboratoryjny SPRAWOZDANIE z BADAN PO-5.10-01/F3
Oddziat Badan Data wydania: 19.10.2016
Srodowiskowych
Nr: DL.OBS.9051.00599.2017 Data: 2017.03.16
Nazwa kllenta Powiatawa Stacja Sanitamo - Epidemiolgiczna w Miedzyrzeczu
Adres kllenta ul. Gsiedle Centrum 16 £6-300 Miedzyrzecz
Identyfikacja kod prébki/pribek 00599.2017
probki/préobek
oblekt badania woda
miejsce pobrania Wodociag publiczny (P)
pribkl/prébek Chetmsko - wpds, Stacja Uzdatniania Wody - Chetmsko
Opis, stan prébki/prébek przyjetych do badan bez zastrzezen
Probki pracownik PSSE w Miedzyrzeczu | Nr protckotu pobrania/przekazania: Nr zlecenia/umowy:
pobrat/dostarczyth: 33/NR20LT7
Data pobrania/dostarczenia 2017.03.13/2017.03.13
Metoda pobrania prébki PN-EN SO 19458:2007,PN-EN [S0 5667 - 1:2008,PN-EN ISO 5667 - 3:2013,PN-ISO 5667 - 14:2016-11,PN-150
5667 - 5:2003
Badanie zakonczono dnia 2017.03.14
Wyniki badan
“Metoda b:

Lp. L Dznaczenie!

Parametry mikrobiolog . :
1. |Liczba bakterii Escherichia coli w 100

PN-EN 150 9308-1: 2014-12 1 Jtk
ml wody
2. | Liczba bakterii grupy coli w 100 mi PN-EN IS0 9308-1:2014-12 jtk 0 0
wody

Parametry chemiczné -
3. [Amonowy jon
Parametry-fizy

B Pt e i

4, |Barwa(Pt) PN-EN iSO 7887:2012 mg/l akceptowaina -

5. [Metnosé PN-EN ISC 7027:2003 NTU < (0,10 1,0

6. |pH PN-EN IS0 10523:2012 pH 7.4+ 0.2 6,5-8,5

7. { Przewodnasé elektryczna wiasciwa w | PN-EN 27888:1999 uS/cm 660 £ 15 2500

temp.25°C

8. | Smak PB-OBS-01 wydanie 3 z dnia - akceptowalny -
28.07.2015r.

9. |Zapach PB-OBS-01 wyd.3 z dnia - akceptowalny -
28.07.2015r.

** Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. {Dz. U. 2015, pp2.1989)
= - niepewnaoéé rozszerzona przy poziomie ufnosci okolo 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2,

w przypadku probek pobranych przez laboratorium WSSE nlepewnosé rozszerzona wyniku zawiera sktadowy dotyczacy pobierania probek
Wartoé¢ podana przy znaku ,<" pznacza, ze wynik miesci sie ponizej zakresu roboczego metady

WSSE Gorzéw Wikp, Nr: DL.OBS.9051.00599.2017 Strona 122
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Dziat Laboratoryjny

Oddzial Badan

SPRAWOZDANIE z BADAN

PC-5.10-01/F3

Data wydania: 19.10.2016

Srodowiskowych
Nr: DL.0B5.9051.00600.2017 Data: 2017.03.16

Nazwa klienta Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemialgiczna w Miedzyrzeczu
Adres klienta ul. Osiedle Centrum 16 66-300 Miedzyrzecz
Identyfikacja kod prébki/prébek 00600.2017
probki/prébek

obiekt badania woda

miejsce pobrania Wodociag publiczny (P)

prébki/prébek Twierdzielewo - wpds Stacja Uzdatniania Wody - Twierdzielewo
Opis, stan prébki/prébek przyjetych do badan bez zastrzeZed
Praobki pracownik PSS5E w Miedzyrzeczu | Nr protokotu pobrania/przekazania: Nr zlecenia/umowy:
pobrat/dostarczyt; 34/N/2017

Data pobrania/dostarczenia

2017.03.13 / 2017.03.13

Matoda pobrania prébki

5667 - 5:2003

PN-EN 150 19458:2007,PN-EN ISO 5667 - 1:2008,PN-EN 1SQ 5667 - 3:2013,PN-ISO 5667 - 14:2016-11,PN-ISO

Badanie zakonczono dnia

2017.03.14

Wyniki badan

Lp. Oznaczenie:

Parametry mikrobiologiczne

1. | Liczba bakterii mmn:mlnzm coli w 100 |PN-EN 1SO 9308-1: 2014-12 jtk ] 0
ml wody

2. {Liczba bakterii grupy coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk Q 0
wody

Parametry chemiczne

3. [Amonowy jon

Parametry fizyezne -

4. [Barwa(Pt) |

PN-EN ISO 7887:2012

akceptowalna

28.07.2015r.

5. | Metnosé PN-EN ISO 7027:2003 1,5+0,1 1,0
6. |pH PN-EN 150 10523:2012 pH 7.5+0,2 6.5-8,5
7. | Przewodnost elektryczna wiadciwa w |PN-EN 27888:1999 HSfem 612 = 34 2500
femp.25°C
8. [Smak PB-0B5-01 wydanie 3 z dnia - akceptowalny -
28.07.2015r,
9. | Zapach PB-0BS-01 wyd.3 z dnia - akceptowalny -

** Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2915 r. {Dz. U. 2015, poz.1989)

* - niepewnosd rozszerzona przy poziomie ufnoéci okolo 95% | wspdlczynniku rozszerzenia k=2,
w przypadku prébek pobranych przez laboratorium WSSE niepewnodé rozszerzona wyniku zawiera skladowy dotyczaca pobierania prébek

Wartes{ padana przy znaku <" oznacza, Ze wynik miesci sie ponizej zakresu roba¢zego metody

WSSE Gorzow Wikp. Nr: DL.OBS.9051.00600.20i 7
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Dziat Laboratoryjny SPRAWOZDANIE z BADAN PO-5.10-01/F3
_Oddzial Badan Data wydania: 19.10.2016
Srodowiskowych
Nr: DL.OB$.9051.00601.2017 Data: 2017.03.16
Nazwa klienta Powiatawa Stacja Sanitarno - Epidemicigiczna w Miedzyrzeczu
Adres klienta ul. Osiedle Centrum 16 66-300 Miedzyrzecz
Identyfikacja kod prébkl/prébek 00601.2017
probki/prébek
obiekt hadania woda
miejsce pobrania Wodocigg publiczny (P)
pribkl/prébek Rokitno - wpds, Stacja Uzdatniania Wady - Rokitno
Opis, stan prébki/prébek przyjetych do badan bez zastrzezer
Prohki pracownik PSSE w Migdzyrzeczu | Nr protokotu pobrania/przekazania: Nr zlecenia/umowy:
pobrat/dostarczyt: 35/Nf2017
Data pobrania/dostarczenia 2017,03.13 / 2017,03,13
Metoda pobrania probki PN-EN IS0 19458:2007,PN-EN 150 5667 - 1:2008,PN-EN IS0 5667 - 3:2013,PN-IS0 5667 - 14:2016-11,PN-ISO
5667 - 5:2003
Badanie zakoriczono dnia 2017.03.14
Wyniki badan
Lp. . Oznaczenie.’
vmﬂmamg\ thac_o_om_nw:m : R T P S
1. | Liczba bakterii mmn:m:n:_m coliw Hoo PN-EN ISO 9308-1: 2014-12
ml wody
2. | Liczba bakteril grupy coli w 100 ml PN-EN 150 8308-1:2014-12
wody
Parametry chemitzne - - i . B T SO
3. [Amonowy jon [ PN-ISO 7150-1:2002
Parametry fizyczne - T e o
4, | Barwa(Pt) PN-EN ISO 7887:2012 akceptowalna
5. | Metnosc PN-EN ISO 7027:2003 0,25 £ 0,01 1,0
6. |pH PMN-EN SO 10523:2012 7,5+0,2 6,5-8,5
7. | Przewodnosé elektryczna whasciwa w | PN-EN 27888:1299 uS/om 496 % 28 2500
temp.25°C
8. [ Smak PB-0BS-01 wydanie 3 z dnia - akceptowalny -
28.07.2015r.
9. [Zapach PB-OBS-01 wyd.3 z dnia - akceptowalny -
28.07.2015r.

*+ Rpzporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz.1989)

+ - niepewnosdd rozszerzona przy poziomie ufnosci okolo 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2,
w przypadku probek pobranych przez labopratorium WSSE niepewnosé rozszerzona wyniku zawiera sktadowy dotyczacy pebierania prabek

Wiersz 4: Barwa rzeczywista. Akceptowalna przez konsumentdw i hez nieprawidiowych zmian dla 0-15mg/l Pt.

WSSE Gorzdw Wikp, Nr; DL.OBS.9051,00601.2017 Stronalz2
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_Oddziat Badan
Srodowiskowych

SPRAWOZDANIE z BADAN

PO-5.10-01/F3

Data wydania; 19,10.2016

Nr: DL.OBS%.9051.00602,2017

Data: 2017.03.16

Nazwa kllenta

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolgiczna w Migd2yrzeczu

Adres klienta

ul. Osiedle Centrum 16 66-300 Miedzyrzecz

Identyfikacja

kod prébki/prébek

00602.2017

probki/prébek

obiekt badania

woda

miejsce pobrania

Wodociag publiczny {P)

prébki/prébek Krasne [Huska - wpds, Stacja Uzdatniania Wady - Krasne Diusko

Opis, stan prébki/prébek przyjetych do badan bez zastrzeZen

Prébki pracownik PS5E w Miedzyrzeczu | Nr protokotu pobrania/przekazania: Nr zlecenia/umowy:

pobrat/dostarczyt: 36/N/2017

Data pobrania/dostarczenia 2017,03.13 /2017.03.13

PN-EN SO 19458:2007,PN-EN 150 5667 - 1:2008,PN-EN 150 5667 - 3:2013,PN-[50 5667 - 14:2016-11,PN-ISO
5667 - 5:2003

Metoda pobrania prébki

Badanie zakohczono dnia 2017.03.14

Wyniki badan

Metoda:bat awcza

Lp. Oznaczenie

Parametry E_x_.oc_o_o

1. | Liczba hakterii mmn:m:n:_m no__ w Hoo
ml wody

2. | Liczba bakterii grupy c¢oli w 100 ml
wody

Paramietry chemiczne
3. Amonowy jon
Parametry ,A_N<n~:m

PN-EN ISO 9308-1: 2014-12

PN-EN 15O 9308-1:2014-12 jtk 0 0

__uz 150 .\Hmo H moou o cm

4. | Barwa(Pt) PN-EN _mo .\.mmu onm mg/l akceptowalna -

5. | Metnosd PN-EN ISO 7027:2003 NTU 0,24 + 0,01 1,0

6. [pH PN-EN 1SO 10523:2012 pH 7.6 +0,2 6,5-8.5

7. | Przewodno$éd elektryczna wiasciwa w | PN-EN 27888:1999 uS/cm 508 + 28 2500

temp.25°C

8. |Smak PB-OBS-01 wydanie 3 z dnia - akceptowalny -
28.07.2015r.

9. | Zapach PB-0BS-01 wyd.3 z dnia - akceptowalny -
28.07.2015r.

«+ Rozparzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz.198%}

=+ - niepewnot¢ rozszerzona przy poziomie ufnodci okofo 95% | wspblczynniku rozszerzenia k=2,
w przypadku prébek pobranych przez laboratorium WSSE niepewno$é rozszerzona wyniku zawiera sktadowa dotyczacy pobierania probek

Wiersz 4: Barwa rzeczywista. Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian dla 0-15mg/l Pt.

WSSE Gorzow Wikp. Nr: DL.OBS.9051.00602.2017 Stronalz?




